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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 659/24 
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ZLECENIODAWCA   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Szkoła Podstawowa Nr 55 
ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin 

Identyfikacja miejsca pobrania Szczecin, ul. Orawska 1, Szkoła Podstawowa Nr 55, niecka basenowa. 

Rodzaj próbki woda z niecki basenowej Stan dostarczonej próbki Bez zastrzeżeń 

Numer próbki 659/24 Nr protokołu pobrania 353/24 

Temperatura wody 27,8 oC Temperatura powietrza 22,0 oC 

 
Próbka pobrana zgodnie z normą 

PN-EN ISO 5667-5:2017-10  
I-01-PO-15 ed.2 z dn. 06.04.2018 A  
PN-EN ISO 19458:2007 A 

 
Osoba pobierająca próbkę 

Pracownik laboratorium LabStar-
AT 

Data / godz. pobrania 16.02.2024             godz. 09.45 Data /godz. przyjęcia próbki  16.02.2024             godz. 11.10 

Data rozpoczęcia badania 16.02.2024                        Data zakończenia badania 17.02.2024                        

WYNIKI BADAŃ 

Lp  Badany parametr Metoda badawcza Status Jednostka Wynik badania 
Wymagania 

1) 
Parametr zgodny 

/ niezgodny 2) 

1. Chlor ogólny PB-16 ed.2 z dn. 08.05.2017  na 
podstawie testu HACH Chemkey 
Reagents 9429100  

A mg/l 0,93 - - 

2. Chlor wolny A mg/l (0,44±0,07) 0,30-0,60 zgodny 

3. Chlor związany (z obliczeń) A mg/l (0,49±0,09) 0,30 niezgodny 
4. Potencjał redox PB-09 ed.2 z 31.01.2017 A mV (538±75) >750 niezgodny 

5. 
Najbardziej prawdopodobna 
liczba Escherichia coli 

PN-EN ISO 9308-2:2014 -06 A NPL/100 ml 0 0 zgodny 

6. 
Najbardziej prawdopodobna 
liczba Pseudomonas aeruginosa 

PB-10 ed.1  z dn. 02.01.17 na 
podstawie testu Pseudalert firmy 
IDEXX 

A NPL/100 ml 0 0 zgodny 

7. pH (temp. pomiaru 26,3°C) PN-EN ISO 10523:2012 A - (6,9±0,1) - - 
UWAGI: 
 „A”-metoda akredytowana.  
1)- Podstawa stwierdzenia zgodności z wymaganiami:  Rozporządzenie Ministra Zdrowia poz. 2016 z dnia 09 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody na pływalni 
2) Stwierdzenia zgodności z wymaganiami zgodnie z pkt.4.2.1 ILAC-G8/2019, z zastosowaniem zasady prostej akceptacji.  
Stwierdzenia zgodności są przedstawiane jako: 
• Wynik zgodny (akceptacja) - zmierzona wartość jest poniżej granicy akceptacji, przy czym ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50%  
• Wynik niezgodny (odrzucenie) - zmierzona wartość przekracza granicę akceptacji, przy czym ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50%. Stwierdzenie zgodności uwzględnione jest 
przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia  k=2 , wraz z etapem pobierania próbek.   

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.  
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.  
Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowaną stronę. 

Data sporządzenia sprawozdania: 
19.02.2024 

Imię i nazwisko oraz podpis osoby  autoryzującej i zatwierdzającej sprawozdanie z badań: 
Kierownik ds. Jakości / Joanna Olejnik 
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